1. Melléklet – Élelmiszeripari feldolgozó üzem (25. számú épület)
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1. [bookmark: _Toc31541619][bookmark: _Toc31686951][bookmark: _Toc32077692][bookmark: _Toc32078163][bookmark: _Toc31541620][bookmark: _Toc31686952][bookmark: _Toc32077693][bookmark: _Toc32078164][bookmark: _Toc31541621][bookmark: _Toc31686953][bookmark: _Toc32077694][bookmark: _Toc32078165][bookmark: _Toc31541622][bookmark: _Toc31686954][bookmark: _Toc32077695][bookmark: _Toc32078166][bookmark: _Toc31541623][bookmark: _Toc31686955][bookmark: _Toc32077696][bookmark: _Toc32078167][bookmark: _Toc31541624][bookmark: _Toc31686956][bookmark: _Toc32077697][bookmark: _Toc32078168][bookmark: _Toc31541625][bookmark: _Toc31686957][bookmark: _Toc32077698][bookmark: _Toc32078169][bookmark: _Toc31541626][bookmark: _Toc31686958][bookmark: _Toc32077699][bookmark: _Toc32078170][bookmark: _Toc31541627][bookmark: _Toc31686959][bookmark: _Toc32077700][bookmark: _Toc32078171][bookmark: _Toc31541628][bookmark: _Toc31686960][bookmark: _Toc32077701][bookmark: _Toc32078172][bookmark: _Toc31541629][bookmark: _Toc31686961][bookmark: _Toc32077702][bookmark: _Toc32078173][bookmark: _Toc31541630][bookmark: _Toc31686962][bookmark: _Toc32077703][bookmark: _Toc32078174][bookmark: _Toc31541631][bookmark: _Toc31686963][bookmark: _Toc32077704][bookmark: _Toc32078175][bookmark: _Toc31541632][bookmark: _Toc31686964][bookmark: _Toc32077705][bookmark: _Toc32078176][bookmark: _Toc31541633][bookmark: _Toc31686965][bookmark: _Toc32077706][bookmark: _Toc32078177][bookmark: _Toc31541634][bookmark: _Toc31686966][bookmark: _Toc32077707][bookmark: _Toc32078178][bookmark: _Toc38296426]Gazdálkodó szervezet alapadatai
Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar 
	Élelmiszeripari feldolgozó üzem (25. sz. épület))

Címe:	6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1. - 3.


2. [bookmark: _Toc38296427]Az élelmiszeripari feldolgozó üzem tűzvédelmi adatai
2.1. [bookmark: _Toc38296428]Rendeltetés: 
Közösségi (oktatás)
Saját termesztésű zöldség-, gyümölcs feldolgozás, időszakos üzemű. (Jelenleg használaton kívül

2.2. [bookmark: _Toc38296429]Épület adottságai:
Földszint

2.3. [bookmark: _Toc38296430]Befogadóképesség
Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 30 főt.

Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

3. [bookmark: _Toc38296431]Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk
	Az épület megközelíthetősége:
	Az Ingatlan belső udvaráról

	, tűzoltó készülék
	Vannak kihelyezve.

	Falitűzcsapok:
	Nincs

	Az épület tűzvédelmi főkapcsolója:
	Főbejárattal szemben 

	Az épület gázfőelzárója:
	Cserhalom utca felőli bejárat (körülzárt terület) - gázfogadó

	Tűzjelző berendezés:
	Nincs

	Oltó berendezés:
	Nincs

	Hő- és füstelvezető rendszer:
	Nincs

	Napelem rendszer:
	Nincs

	Az épület gyülekezésre kijelölt helye: 
	Az épülettől távolabbi részen.



3.1. [bookmark: _Toc38296432]Kiürítés, menekülés
Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.
Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.

4. [bookmark: _Toc38296433]Használati szabályok
4.1. [bookmark: _Toc38296434]Tűzveszélyes tevékenység
Nyílt gázlángot felügyelet nélkül hagyni tilos!
Főzőberendezést fűtésre használni tilos!
Csak hibátlan tűzhelyet szabad üzemeltetni.
A tüzelő(főző)berendezés gázellátását biztosító vezeték kézi elzárója mindenkor szabadon kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!). 
Tüzelő(főző)berendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni. 
Az üzemeltető, illetve a berendezés kezelésével megbízott köteles a használati (kezelési) utasításban foglaltakat megtartani, a berendezést annak megfelelően üzemeltetni. 
Gázcsapot lánggal történő begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyújtás helyén van.
Begyújtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalt állva szabad a gázcsapot.
Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tüzelő- és fűtőberendezést begyújtani, valamint tisztítani tilos!
Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett vagy annak közelében egyik edényből a másikba átönteni tilos!
A gépekről, berendezésekről, eszközökről, készülékekről, a padozatról, stb. a tevékenység során keletkező szilárd, vagy folyékony éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
Főzőzsámolyok három oldali megközelíthetőségét biztosítani kell. A zsámolyok előtt legalább 2 m2 kezelőteret kell biztosítani.
A gázüzemű főzőzsámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után üzemen kívül kell helyezni. 
Használaton kívül a gázfogyasztó készülék gázellátását a fogyasztói vezetékébe épített kézi elzáró elzárásával meg kell szüntetni. 
A helyiségek közlekedési – tűz esetén menekülési – útjait a ki-, és átjárati ajtókat leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. A közlekedési utak megtartása érdekében az üzem területén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad egyidejűleg használni, tárolni.

Egyéb alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 4.3. pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni. 

4.2. [bookmark: _Toc38296435]Dohányzásra kijelölt helyek
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 5.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.
A kijelölt dohányzóhely(ek): épület főbejárata előtt

4.3. [bookmark: _Toc38296436]Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok
Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, forgalomba hozatala. 
[bookmark: _Toc3137132][bookmark: _Toc31541646][bookmark: _Toc31686978][bookmark: _Toc32077719][bookmark: _Toc32078190]Az épületben zöldség-, gyümölcs feldolgozás folyik.
4.4. [bookmark: _Toc31541647][bookmark: _Toc31686979][bookmark: _Toc32077721][bookmark: _Toc32078191][bookmark: _Toc31541648][bookmark: _Toc31686980][bookmark: _Toc32077722][bookmark: _Toc32078192][bookmark: _Toc25001489][bookmark: _Toc31541649][bookmark: _Toc31686981][bookmark: _Toc32077723][bookmark: _Toc32078193][bookmark: _Toc31541650][bookmark: _Toc31686982][bookmark: _Toc32077724][bookmark: _Toc32078194][bookmark: _Toc31541651][bookmark: _Toc31686983][bookmark: _Toc32077725][bookmark: _Toc32078195][bookmark: _Toc31541652][bookmark: _Toc31686984][bookmark: _Toc32077726][bookmark: _Toc32078196][bookmark: _Toc31541653][bookmark: _Toc31686985][bookmark: _Toc32077727][bookmark: _Toc32078197][bookmark: _Toc31541654][bookmark: _Toc31686986][bookmark: _Toc32077728][bookmark: _Toc32078198][bookmark: _Toc31541655][bookmark: _Toc31686987][bookmark: _Toc32077729][bookmark: _Toc32078199][bookmark: _Toc31541656][bookmark: _Toc31686988][bookmark: _Toc32077730][bookmark: _Toc32078200][bookmark: _Toc31541657][bookmark: _Toc31686989][bookmark: _Toc32077731][bookmark: _Toc32078201][bookmark: _Toc31541658][bookmark: _Toc31686990][bookmark: _Toc32077732][bookmark: _Toc32078202][bookmark: _Toc31541662][bookmark: _Toc31686994][bookmark: _Toc32077736][bookmark: _Toc32078206][bookmark: _Toc31541663][bookmark: _Toc31686995][bookmark: _Toc32077737][bookmark: _Toc32078207][bookmark: _Toc31541664][bookmark: _Toc31686996][bookmark: _Toc32077738][bookmark: _Toc32078208][bookmark: _Toc31541665][bookmark: _Toc31686997][bookmark: _Toc32077739][bookmark: _Toc32078209][bookmark: _Toc31541666][bookmark: _Toc31686998][bookmark: _Toc32077740][bookmark: _Toc32078210][bookmark: _Toc31541667][bookmark: _Toc31686999][bookmark: _Toc32077741][bookmark: _Toc32078211][bookmark: _Toc38296437]Fűtőberendezések
Az épületben gázkonvektorokat telepítettek. Használati szabályait a TVSZ 5.8. pontja tartalmazza.

4.5. [bookmark: _Toc31652859][bookmark: _Toc31653824][bookmark: _Toc38296438]Tűzoltó készülék
[bookmark: _Toc31652860][bookmark: _Toc31653825][bookmark: _Toc31687002][bookmark: _Toc32077744][bookmark: _Toc32078214]Az épületben tűzoltó készülék található.
A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:
	Ellenőrzés gyakorisága

	Negyedévente


Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (2. függelék).
A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.

[bookmark: _Toc31652861][bookmark: _Toc31653826][bookmark: _Toc38296439]

4.6. Fali tűzcsap 
[bookmark: _Toc31653827][bookmark: _Toc31687004][bookmark: _Toc32077746][bookmark: _Toc32078216][bookmark: _Toc31652862]Az épületben nincs fali tűzcsap kialakítás.

4.7. [bookmark: _Toc38296440]Hő- és füstelleni védelem
Nincs az épületben kialakítva hő- és füstelvezetés.

4.8. [bookmark: _Toc38296441]Beépített tűzjelző rendszer
Nincs az épületben kialakítva beépített tűzjelző rendszer.
4.9. [bookmark: _Toc38296442]Beépített oltó berendezés
Nincs az épületben kialakítva beépített oltó berendezés.

4.10. [bookmark: _Toc38296443]Irányfény, biztonsági világítás
Nincs az épületben kialakítva.

4.11. [bookmark: _Toc38296444]Tűzgátló nyílászárók
Nincs az épületben kiépítve.

4.12. [bookmark: _Toc38296445]Villámvédelem
Az épület villámvédelmi rendszerrel kialakított. 
A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 6.7 pontjában.

4.13. [bookmark: _Toc38296446]Egyéb
4.13.1. [bookmark: _Toc38296447]Napelem:
[bookmark: _Toc3744218][bookmark: _Toc31541677][bookmark: _Toc31687014][bookmark: _Toc32077756][bookmark: _Toc32078226]Nincs az épületben kiépítve napelem.

4.13.2. [bookmark: _Toc32070466][bookmark: _Toc38296448]Légkürt
Az épületeiben, nincs kiépítve tűzjelző berendezés, ezért ott légkürtöt kell használni az adott épület kiürítése során az ott tartózkodó személyek riasztására!
A légkürt használatát a tűzvédelmi oktatáson ismertetni szükséges!
Épületenként kell egy légkürtöt készenlétben tartani, mindenki számára jól látható és hozzáférhető helyen, hogy tűzjelzésre/riasztásra bárki számára alkalmas legyen. 
(elhelyezésére javasolt megoldás: falon rögzítve, tároló szelencében). 
A légkürtőt a készenléti helyén jelölni szükséges.
Ellenőrzése a gyártó által előírt használati utasításban foglaltak alapján.


5. [bookmark: _Toc32077759][bookmark: _Toc32078229][bookmark: _Toc32077760][bookmark: _Toc32078230][bookmark: _Toc32077761][bookmark: _Toc32078231][bookmark: _Toc38296449]Tűz esetén szükséges teendők
5.1. [bookmark: _Toc38296450]Tűzjelzés, riasztás módja
Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:
A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását
		
Tűz van! Tűz van!
Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!
Az épület elhagyásának útvonalát az útvonal jelző táblák jelzik!
Kézi tűzjelzés – Légkürt használatával

5.2. [bookmark: _Toc31541692][bookmark: _Toc31687029][bookmark: _Toc32077764][bookmark: _Toc32078234][bookmark: _Toc38296451]Tűzoltóság értesítése
A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:
· Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1. – 3. Élelmiszerfeldolgozó üzem),
· mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,
· mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,
· emberélet van-e veszélyeztetve,
· a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

5.3. [bookmark: _Toc38296452]Az épület elhagyása
A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.
A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse!

Gyülekezési hely: Az épület parkolójában, az utca felöli bejáratnál – nem a kapuban! – az épülettől távolabbi részen.
A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

5.4. [bookmark: _Toc38296453]Tűz esetén szükséges teendők
5.4.1. [bookmark: _Toc32070476][bookmark: _Toc38296454]A helyszínen lévő munkavállaló/vezető feladata:
· értesíti a tűzoltóságot,
· segíti az épület kiürítését,
· az épület kiürítése után a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: Főbejárattal szemben
· elzárja a gázfőelzárót, (helye:Gazdasági bejárattal szemben)
· a várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről. 

5.4.2. [bookmark: _Toc38296455]Oktatók
Tűz esetén:
· Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, diákokat, a környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.
· A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

5.4.3. [bookmark: _Toc532774955][bookmark: _Toc38296456]Minden dolgozó, hallgató
Tűz esetén:
· az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti; gázfogyasztókat elzárja.
· az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti; 
· a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;
· a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja; 
· tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.

5.5. [bookmark: _Toc532774956][bookmark: _Toc38296457]A tűz oltásában való közreműködés
Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában. 
· A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni. 
· A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.
· Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása. 
· A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig. 
· Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni! 
· A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg. 

5.6. [bookmark: _Toc532774957][bookmark: _Toc38296458]A tűzoltás utáni teendők
A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról. 
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