10. Melléklet – Gépszerkezet tanszék (10. számú épület)

Neumann János Egyetem
Gépszerkezet tanszékre vonatkozó tűzvédelmi követelmények
(10. számú épület)
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1. [bookmark: _Toc31535619][bookmark: _Toc31685535][bookmark: _Toc31535620][bookmark: _Toc31685536][bookmark: _Toc31535621][bookmark: _Toc31685537][bookmark: _Toc31535622][bookmark: _Toc31685538][bookmark: _Toc31535623][bookmark: _Toc31685539][bookmark: _Toc31535624][bookmark: _Toc31685540][bookmark: _Toc31535625][bookmark: _Toc31685541][bookmark: _Toc31535626][bookmark: _Toc31685542][bookmark: _Toc31535627][bookmark: _Toc31685543][bookmark: _Toc31535628][bookmark: _Toc31685544][bookmark: _Toc31535629][bookmark: _Toc31685545][bookmark: _Toc31535630][bookmark: _Toc31685546][bookmark: _Toc31535631][bookmark: _Toc31685547][bookmark: _Toc31535632][bookmark: _Toc31685548][bookmark: _Toc31535633][bookmark: _Toc31685549][bookmark: _Toc31535634][bookmark: _Toc31685550][bookmark: _Toc31535635][bookmark: _Toc31685551][bookmark: _Toc32680371]Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem
	Gépszerkezet tanszék
Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

2. [bookmark: _Toc32680372]A Gépszerkezet tanszék tűzvédelmi adatai
2.1. [bookmark: _Toc32680373]Rendeltetés: 
Közösségi (felsőoktatás) Géptervezés, működés bemutatása, oktatása

2.2. [bookmark: _Toc32680374]Épület adottságai:
Az épület felépítése: földszint.
A földszinten tantermeket és laborokat alakítottak ki, 5 - 8 tanterem és labor található a tanszéken.

2.3. [bookmark: _Toc32680375]Befogadóképesség
A tanszék összesített befogadóképessége nem haladja meg az 100 főt.
Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség a tanszéken nem lett kialakítva. 

	Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok:

	A 18. terem – Modellező labor
	30 fő



Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

3. [bookmark: _Toc32680376]Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk
	Az épület megközelíthetősége:
	Az épület bejárata az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik.)

	Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek:
	A tanszék folyosóján kettő darab tűzoltó készülék található. Falitűzcsap kialakítás nem történt.

	Az épület tűzvédelmi főkapcsolója:
	Az épület Kodály sétányra néző bejáratánál, a műanyag tanszék felőli sarkában van elhelyezve.

	Az épület gázelzárója:
	Nincs, az épületben csak hő központ van.

	Tűzjelző berendezés:
	Nincs a tanszéken kialakítva

	Oltó berendezés:
	Nincs a tanszéken kialakítva

	Hő- és füstelvezető rendszer:
	Nincs a tanszéken kialakítva.

	Napelem rendszer:
	Nincs a tanszéken kialakítva.

	Az épület gyülekezésre kijelölt helye: 
	Az épület bejárata előtti parkoló és park területe.



3.1. [bookmark: _Toc32680377]Kiürítés, menekülés
Az épületben munkát végző munkavállalók és egyetemi hallgatók menekülési képességüket tekintve önálló menekülésre képesek.
Átmeneti védett tér nem került kialakításra az épületben.
[bookmark: _Toc329094245]Az épületében nem található ötven főt meghaladó befogadó képességű terem.




4. [bookmark: _Toc32680378]Használati szabályok
4.1. [bookmark: _Toc32680379]Tűzveszélyes tevékenység
Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályzat 5.3 pontjában meghatározott feltételek szerint lehet végezni. 

4.2. [bookmark: _Toc32680380]Dohányzásra kijelölt helyek
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges a tűzvédelmi szabályzat 6.2 pontjában meghatározott feltételek szerint.
A kijelölt dohányzóhely(ek): 
· a gépszerkezet tanszék kijárata előtt kijelölt helyen.

4.3. [bookmark: _Toc32680381]Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok
Az épületben nem történik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag előállítása, feldolgozása, forgalomba hozatala, és alaptevékenységével összefüggésben tárolás sem. 
Az épületben elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Van kialakítva laboratórium, gyakorló oktatóterem.

4.4. [bookmark: _Toc32680382]Fűtőberendezések
A fűtésrendszer hő központja az épület pince szintjén lett kialakítva.

4.5. [bookmark: _Toc31652859][bookmark: _Toc31653824][bookmark: _Toc32680383]Tűzoltó készülék
[bookmark: _Toc31652860][bookmark: _Toc31653825][bookmark: _Toc31685565]Az épületben tűzoltó készülék található.
A tűzoltó készülék üzembentartói ellenőrzéseinek felelősei:
	Ellenőrzés gyakorisága

	Negyedévente



Az ellenőrzés dokumentálását a helyszínen lévő üzemeltetői naplóban kell írásban dokumentálni (1. függelék).

A jogosultsághoz kötött éves, 5 éves és 10 éves (alap, közép és teljes) karbantartás szerződés szerinti szakcég végzi.
4.6. [bookmark: _Toc31652861][bookmark: _Toc31653826][bookmark: _Toc32680384]Fali tűzcsap 
[bookmark: _Toc31653827][bookmark: _Toc31685567]Az épületben fali tűzcsap kiépítés nincs.

4.7. [bookmark: _Toc32680385]Hő- és füstelleni védelem
Nincs az tanszéken kialakítva hő- és füstelvezetés.

4.8. [bookmark: _Toc32680386]Beépített tűzjelző rendszer
Nincs a tanszéken kialakítva beépített tűzjelző rendszer.

4.9. [bookmark: _Toc32680387]Beépített oltó berendezés
Nincs a tanszéken kialakítva beépített oltó berendezés.

4.10. [bookmark: _Toc32680388]Irányfény, biztonsági világítás
Nincs a tanszéken kialakítva irányfény, biztonsági világítás.

4.11. [bookmark: _Toc32680389]Tűzgátló nyílászárók
Nincs a tanszéken kialakítva tűzgátló nyílászáró(k).

4.12. [bookmark: _Toc32680390]Villámvédelem
Az épülete villámvédelmi rendszerrel kialakított. 
A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.6 pontjában.

4.13. [bookmark: _Toc32680391]Egyéb
4.13.1. [bookmark: _Toc32680392]Napelem:
[bookmark: _Toc3732283][bookmark: _Toc31535656][bookmark: _Toc31685576]Nincs a tanszéken napelem kialakítás.
4.13.2. [bookmark: _Toc32680393]Oltóvíztározó:
[bookmark: _Toc3731027][bookmark: _Toc31535658][bookmark: _Toc31685578]Az épület (a főépület nagyelőadó terem) mögött víztározó lett kiépítve.
[bookmark: _Toc3731028][bookmark: _Toc31535659][bookmark: _Toc31685579]A víztározó felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.9.3. pontjában.
[bookmark: _Toc3731029][bookmark: _Toc31535660][bookmark: _Toc31685580]A jogosultsághoz kötött féléves felülvizsgálatot és karbantartást, továbbá az ötévénkénti teljes körű felülvizsgálatot szerződés szerinti szakcég végzi.
[bookmark: _Toc3731030]A felülvizsgálat/karbantartás során felvett észrevételeket lásd a 2. számú függelékben.

5. [bookmark: _Toc32680394]Tűz esetén szükséges teendők
5.1. [bookmark: _Toc32680395]Tűzjelzés, riasztás módja
Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt:
A pánik elkerülése érdekében az alábbi mondatokat ismételve végzi(k) az épületben tartózkodok riasztását
		
Tűz van! Tűz van!
Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!

5.2. [bookmark: _Toc31535663][bookmark: _Toc31685583][bookmark: _Toc32680396]Tűzoltóság értesítése
A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:
· Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10.),
· mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,
· mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,
· emberélet van-e veszélyeztetve,
· a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűz jelzése és a kiürítés után az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát - kötelesek értesíteni.

5.3. [bookmark: _Toc32680397]Az épület elhagyása
A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.
A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha a tanszék folyosójáról, tantermeiből menekül:
A folyosóról közvetlenül a szabadba vezető ajtókon keresztül a Kodály Zoltán sétányra kell menekülni.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.

5.4. [bookmark: _Toc32680398]Tűz esetén szükséges teendők
5.4.1. [bookmark: _Toc32680399]Portaszolgálat
Munkaidőben – nappal nincsen feladata. Az épületben tartózkodó vezető/oktató intézkedik!

Éjszaka a feladata:
· értesíti a tűzoltóságot
· a „Tűzvédelmi főkapcsoló” – használatával áramtalanítja az épületet, (helye: az épület Kodály sétányra néző bejáratánál, a műanyag tanszék felőli sarkában van elhelyezve.)
· elzárja a gázfőelzárót (helye: a Dékáni hivatal mögötti gázfogadó)
· a főbejáratnál várakozik a kiérkező tűzoltóság fogadására és a kiérkező egység tagjai részére teljes körűen ismerteti az épület elhelyezkedését, illetve pontos leírást ad az eseményről. 
· értesíti az Egyetem létesítmények üzemeltetéséért felelős vezetőjét/munkatársát.

5.4.2. [bookmark: _Toc32680400]Oktatók
Tűz esetén:
· Késlekedés nélkül felszólítja a hallgatókat, környezetében tartózkodókat az épület elhagyására, felhívja a figyelmet a számukra releváns gyülekező pont helyére.
· A helyiségből, illetve a veszélyeztetett területből a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon ki vezeti a hallgatókat a gyülekező helyre. A kiürítés során segíti az arra rászorulókat a menekülésben.

5.4.3. [bookmark: _Toc532774955][bookmark: _Toc32680401]Minden dolgozó, hallgató
Tűz esetén:
· az általa használt berendezéseket feszültség mentesíti; 
· az épületben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíti; 
· a helyiséget, illetve a veszélyeztetett területet a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyja és a gyülekező helyre megy;
· a tűzoltás vezető utasításait követi, illetve végrehajtja; 
· tűz esetén a dolgozók elsődleges kötelessége közreműködni a bajba jutottak, vagy bármely más okból az épületet elhagyni nem tudó személyek mentésében.

A kiürítés, mentés, tűzoltás során a tűzoltás vezető (tűzoltóság) intézkedéseit a jelenlévők kötelesek végrehajtani.
 
5.5. [bookmark: _Toc532774956][bookmark: _Toc32680402]A tűz oltásában való közreműködés
Az Egyetem területén minden dolgozó köteles öntevékenyen, késedelem nélkül intézkedni a tűzveszély elhárításában, és a tűz oltásában. 
· A tűz oltását lehetőleg a veszélyeztetett épületrész vagy szabadterület kiürítésével egyidejűleg kell megkezdeni. 
· A tűz oltására az épület területén elhelyezett tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat, berendezéseket kell felhasználni.
· Tilos és életveszélyes, bármilyen villamos berendezés, elektromos működtetésű gép, eszköz - amennyiben nem történt meg a feszültségmentesítése - tüzének vízzel történő oltása. 
· A tűz oltását - amíg az életveszély nélkül lehetséges - megszakítás nélkül folytatni szükséges, illetve a tűz terjedését akadályozni kell a tűzoltóság kiérkezéséig, vagy a tűz teljes eloltásáig. 
· Amennyiben a tűzoltás élet veszélyeztetése nélkül nem végezhető tovább, úgy el kell hagyni a helységet. A helység elhagyásánál a helység ajtaját be kell csukni! 
· A tűzoltóság kiérkezése után a további teendőket a tűzoltás vezető határozza meg. 

5.6. [bookmark: _Toc532774957][bookmark: _Toc32680403]A tűzoltás utáni teendők
A tűz eloltása és a tűzoltóság elvonulása után a helyszínt érintetlenül kell hagyni, amíg az illetékes hatóságok a tűzvizsgálatot el nem végzik. A tűzvizsgálat végrehajtásához a hatóság részére mindenki köteles a kért felvilágosítást megadni. A hatósági tűzvizsgálat befejezése után a helyreállítási munkákat meg kell kezdeni, gondoskodni kell az elhasznált tűzoltó eszközök és anyagok (pl. tűzoltó készülék, stb.) pótlásáról. 
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