2. Melléklet – Étkezde (2. számú épület)

Neumann János Egyetem
Étkezdére vonatkozó tűzvédelmi követelmények
(2. számú épület)
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1. [bookmark: _Toc32678744]Gazdálkodó szervezet alapadatai

Gazdálkodó szervezet megnevezése:	Neumann János Egyetem
	Étkezde
Gazdálkodó szervezet címe:	6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

Az épület bérleményként kiadva, az épületben folyó tevékenységnek megfelelő tűzvédelmi szabályok meghatározása, rögzítése, betartása a Bérlő feladata és felelőssége.

2. [bookmark: _Toc32678745]Az Étkezde tűzvédelmi adatai
2.1. [bookmark: _Toc32678746]Rendeltetés: 
közösségi (étkezői, konyhai) - étkeztetés

2.2. [bookmark: _Toc32678747]Épület adottságai:
Az épület felépítése: földszint.
A földszinten étkező, konyhai rendeltetésű helységek kerültek kialakításra.

2.3. [bookmark: _Toc32678748]Befogadóképesség
Az épület összesített befogadóképessége nem haladja meg a 300 főt.
Tömegtartózkodásra szolgáló helyiség az épületben az ebédlő.

	Helyiségek maximális befogadóképességére vonatkozó adatok:

	ebédlő
	270 fő

	kis ebédlő
	247 fő



Menekülésben korlátozott személyek számára kialakított rendeltetésű helyiség az épület területén nincs.

3. [bookmark: _Toc32678749]Tűzoltó egységek beavatkozását segítő információk
	Az épület megközelíthetősége:
	Az épület az egyetem belső udvarán kialakított útjáról a Kodály Zoltán sétányról közelíthető meg. (Ez a belső út az Izsáki útról nyílik.)

	Falitűzcsapok, tűzoltó készülékek:
	Nincs az épületben fali tűzcsap kialakítás. 
Az épületben csak tűzoltó készülékek vannak kihelyezve.

	Az épület tűzvédelmi főkapcsolója:
	A konyha hátsó bejárat előterében, zárt szekrényben.

	Az épület gázelzárója:
	A konyha (épület) háta mögött található az épület gázelzárója. 

	Tűzjelző berendezés:
	Nincs az épületben kialakítva.

	Oltó berendezés:
	Nincs az épületben kialakítva.

	Hő- és füstelvezető rendszer:
	Nincs az épületben kialakítva.

	Napelem rendszer:
	Nincs az épületben kialakítva.

	Biztonsági világítás, irányfény:
	Nincs.

	Az épület gyülekezésre kijelölt helye: 
	Az épület főbejárata előtti Kordály Zoltány sétány túloldalán található park terület.



3.1. [bookmark: _Toc32678750]Kiürítés, menekülés
Átmeneti védett tér nem került kialakításra az étteremben.
[bookmark: _Toc329094245]Az épületben található ötven főt meghaladó befogadó képességű termek kiürítés számítással megengedett maximális befogadóképessége:



	Helység:
	Létszám:
	Terem mérete m2
	Ajtóméret:
	Étkező
kiürítési ideje (perc)
	Étkezde kiürítési ideje (perc)
	Maximális
létszám:

	Ebédlő
	
300 fő
	261, 67
(19,1x13,7)
	2 db 1,62 m
	2
	6
	270 fő

	Kis ebédlő
	
	89,6
(10x8,94)
	1 db 1,33 m
1 db 1,65 m
	2
	6
	247 fő


A fenti táblázat a rendelkezésre álló régebbi dokumentumok alapján került összeállításra.

4. [bookmark: _Toc32678751]Használati szabályok
4.1. [bookmark: _Toc32678752]Tűzveszélyes tevékenység
Az épületben állandó tűzveszélyes tevékenységet nem lehet folytatni.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének feltételeit a bérlő köteles meghatározni. 

4.2. Dohányzásra kijelölt helyek
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehetséges.
A kijelölt dohányzóhelyek: 
· Az étkezde és a Dékáni hivatal között kialakított és táblával jelölt dohányzási helyen.

4.3. [bookmark: _Toc31652859][bookmark: _Toc32678754]Tűzoltó készülék
[bookmark: _Toc31652860][bookmark: _Toc31653245]Az épületben a vonatkozó előírásoknak megfelelő tűzoltó készülék kihelyezése és szabályszerű üzembentartása a bérlő feladata és felelőssége. 

4.4. [bookmark: _Toc31652861][bookmark: _Toc32678755]Fali tűzcsap 
[bookmark: _Toc31653247][bookmark: _Toc31652862]Az épületben fali tűzcsap kiépítés nem történt.

4.5. [bookmark: _Toc32678756]Fűtőberendezések
A fűtésrendszer hő központja az ___________ lett kialakítva.

4.6. [bookmark: _Toc32678757]Hő- és füstelleni védelem
Nincs az épületben kialakítva hő- és füstelvezetés.

4.7. [bookmark: _Toc32678758]Beépített tűzjelző rendszer
Nincs az épületben kialakítva beépített tűzjelző rendszer.

4.8. [bookmark: _Toc32678759]Beépített oltó berendezés
Nincs az épületben kialakított beépített oltó berendezés.

4.9. [bookmark: _Toc32678760]Irányfény, biztonsági világítás
Nincs az épületben kialakított irányfény, biztonsági világítás.

4.10. [bookmark: _Toc32678761]Tűzgátló nyílászárók
Nincs az épületben kialakítva tűzgátló nyílászárók.

4.11. [bookmark: _Toc32678762]Villámvédelem
Az épület villámvédelmi rendszerrel kialakított. 
A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatára vonatkozó követelményeket lásd a tűzvédelmi szabályzat 8.6. pontjában.



4.12. [bookmark: _Toc32678763]Egyéb
4.12.1. [bookmark: _Toc32678764]Napelem:
[bookmark: _Toc3735288][bookmark: _Toc30956536][bookmark: _Toc31455850][bookmark: _Toc31653257]Az épületben nem lett napelem kiépítve.
4.12.2. [bookmark: _Toc32678765]Oltóvíztározó:
Az épülethez nem lett oltóvíztározó kiépítve.

5. [bookmark: _Toc32678766]Tűz esetén szükséges teendők
Az épületre vonatkozóan a Bérlő köteles meghatározni.
5.1. [bookmark: _Toc30956539][bookmark: _Toc31455853][bookmark: _Toc31653261][bookmark: _Toc32678767]Tűzjelzés, riasztás módja (általános előírások, amelyet a Bérlő köteles megtartani):
Aki tüzet észlel, köteles környezetét riasztani, illetve lehetősége esetén a tűzoltóságot értesíteni.

A tüzet észlelő személy jelezheti a veszélyt: 
Tűz van! Tűz van!
Mindenkit felszólítok az épület azonnali elhagyására!
Az épület elhagyásának útvonalát az irányfények, útvonal jelző táblák jelzik!

5.2. [bookmark: _Toc30956541][bookmark: _Toc31455855][bookmark: _Toc31653263][bookmark: _Toc32678768]Tűzoltóság értesítése
A hivatásos tűzoltóság segélyhívó száma: 105; de az észlelt tűz jelezhető a 112-es telefonszámon is.

A jelzésnek tartalmaznia kell:
· Esemény pontos helye 	(6000 Kecskemét, Izsáki út 10. 2. számú épülete - Étkezde),
· mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet a tűz,
· mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve,
· emberélet van-e veszélyeztetve,
· a tűzjelzést bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

5.3. [bookmark: _Toc32678769]Az épület elhagyása
A tűzriadó alkalmával az épületet lehetőleg a legrövidebb útvonalon kell elhagyni, és az épülettől távolabbi helyen kell gyülekezni az erre kijelölt helyen.
A menekülés során legyen figyelemmel környezetére, az arra rászorulókat a menekülésben segítse.

Gyülekezési hely, ha az étkezdéből menekül:
Az épület főbejárata előtti parkolóban/Kodály Zoltán sétány.

A gyülekezési helyet a kiérkező tűzoltóság utasításáig TILOS elhagyni.
[bookmark: _Toc30956546][bookmark: _Toc31455860][bookmark: _Toc31653268][bookmark: _Toc30956547][bookmark: _Toc31455861][bookmark: _Toc31653269][bookmark: _Toc30956548][bookmark: _Toc31455862][bookmark: _Toc31653270][bookmark: _Toc30956549][bookmark: _Toc31455863][bookmark: _Toc31653271]
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